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県道大鰐浪岡バイパスへ平川市役所尾上総合支所
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　〇デイサービス事務室

　(A=6.85m×7.13m、CH=3.00m　程度)

・既存蛍光灯器具撤去　d×4

・LED照明器具新設　　 D×4

〇廊下(研修室側)

　(A=28.35m×2.65m、CH=2.70m　程度)

・既存蛍光灯器具撤去　b×9

・LED照明器具新設　　 B×9

・開口補強　　　　　　 ×9

〇研修室・ボランティア室

　(A=18.08m×6.90m、CH=2.70m　程度)

・既存蛍光灯器具撤去　a×18

・LED照明器具新設　　 A×18

駐

輪

場

〇風除室(A=4.90m×1.88m、CH=2.85m　程度)

　玄関1(A=4.60m×2.98m、CH=2.70m　程度)

　ホール(A=15.53m×7.65m、CH=2.70m　程度)

　図書室兼閲覧室(A=4.35m×6.68m、CH=2.70m　程度)

・既存蛍光灯器具撤去　c×28

・LED照明器具新設　　 C×28

〇事務室

　(A=6.88m×8.13m、CH=2.70m　程度)

・既存蛍光灯器具撤去　e×11

・LED照明器具新設　　 D×11

※　はLED化済みのためそのまま

〇玄関2

　(A=1.95m×2.65m、CH=2.85m　程度)

・既存蛍光灯器具撤去　e×4

・LED照明器具新設　　 E×4

平面図

〇廊下(浴室側)

　(A=25.45m×2.65m、CH=2.70m　程度)

・既存蛍光灯器具撤去　a×11

・LED照明器具新設　　 A×11

廊下
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配置図･案内図、平面図

尾上地域福祉センター照明LED化工事


